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Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

Wykonawcy uczestniczacy w
postepowaniu nr JRP/353/P-14/07/18

Dotyczy: ,Modernizacja ujgcia wody w celu zwigkszenia bezpieczeristwa pozyskiwania wody”

Zamawiajacy, Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji S.A., dziatajgc na podstawie
rozdz. XVIll Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnosci nr JRP/353/P-14/07/18 przekazuje tresc
zapytan, ktore naptynety na przedmiotowe postepowanie wraz z wyjasnieniami.

Pytanie nr1;

Czy zgodnie z dokumentem ,zapytanie_ofertowe_jrp_353_p-14_07_18" zastosowac optyczny czujnik
do pomiaru stezenia azotandw, czy tez zgodnie z dokumentem »pfu_jrp_353_p-14_07_18" zastosowac
czujnik kolorymetryczny azotu amonowego?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z zat. 1 do Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci Opis
Przedmiotu Zamdwienia cz. Il Warunki szczegétowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy nalezy

zastosowac optyczny czujnik do pomiaru stezenia azotanu.

Pytanie nr 2:
Czy zgodnie z dokumentow ,zapytanie_ofertowe_jrp_353_p-14_07_18" wylaczy¢ z oferty uktad do

automatycznej filtracji medium?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zal. 1 do Zapytania ofertowego ~ zasada konkurencyjnosci Opis
Przedmiotu Zaméwienia cz. Il Warunki szczegofowe, dodatkowe obowigzki Wykonawcy wylgczyC z

oferty uktad do automatycznej filtracji medium.

Pytanie nr 3:

Czy swojg waznos$¢ utrzymujg odpowiedzi na pytania udzielone w poprzedniej edycji przedmiotowego
przetargu? Jezeli nie, zwracam sig z pytaniami:

- czy Inwestor dopuszcza moiliwos¢ zmiany kierunku przeptywu wody przez sita obrotowe na naptyw

brudnej wody do wnetrza sit?
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- czy Inwestor dopusci inny wariant zabudowy nowych zastawek z napedami w celu unikniecia robdt

budowlanych?
- jakie] mocy solar zabudowany na ujeciu spetni wymogi przetargu?

Odpowied#:

Zapisy poprzedniego postepowania nie sg wigzgce. Obowigzujg zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym
- zasada konkurencyjnosci nr JRP/353/P-14/07/18. W zwigzku z tym:

- Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza moiliwo3s< zmiany kierunku przeplywu wody przez sita obrotowe
na naptyw brudnej wody do wnetrza sit.

- Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza inny wariant zabudowy nowych zastawek z napedami.

- Zamawiajacy informuje, iz moc solaru musi by¢ dobrana dla poirzeb odwietlenia piaskownika i krat na

doprowadzalniku A.

Otrzymuja:
1/ Adresat;
2/ IRP a/a;
DS
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