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Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
PR/220/P-15/08/19

Dotyczy: Zakup i montai urzadzeri dla budowy systemu opomiarowania kluczowych
miejsc sieci kanalizacyjne;j.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy, Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A., przekazuje tresé
zapytan ktére naptynety w zwigzku z przedmiotowym postepowaniem wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:
Zamawiajacy napisatl, ze uznaje warunek posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia do
wykonania zadania jezeli Wykonawca, w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, ukoriczyt co najmniej jedno zadanie o tacznej wartosci min. 50000zt netto
polegajace na dostawie i montaiu sond pomiaru poziomu $ciekéw wraz z instalacja na
obiektach wod.-kan.

Pragniemy zwrdci¢ uwage, ze wody opadowe i roztopowe nie sg klasyfikowane jako scieki
dopiero od 23 sierpnia 2017 roku, czyli od dwdch lat. Zamawiajacy dopuszcza spetnienie
warunku poprzez prace wykonane przez okres ostatnich 5 lat. Stad, aby zapewnié réwne
szanse kazdemu z potencjalnych wykonawcow nalezy rozszerzy¢ mozliwosé spetnienia tego
warunku,

Podsumowujac, prosimy o rozszerzenie moiliwoéci spetnienia warunku uczestnictwa
w postepowaniu. Prosimy aby zapis:

~Wykonawca spetni warunek, jezeli w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert (...) wykonat w sposéb nalezyty i prawidtowo ukoticzyt co najmniej 1 zadanie
o tacznej wartosci min. 50000 PLN netto polegajace na dostawie i montazu sond pomiaru
poziomu Sciekdw wraz z instalacjg na obiektach wod.-kan.”

otrzymat brzmienie:

~Wykonawca spetni warunek, jezeli w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
skfadania ofert (...) wykonat w sposdb nalezyty i prawidtowo ukorczyt co najmniej 1 zadanie
o tacznej wartoéci min. 50000 PLN netto polegajgce na dostawie i montazu sond pomiaru
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poziomu $ciekéw i/lub wéd opadowych i roztopowych wraz z instalacja na obiektach wod.-
kan.”

Odpowiedi nr 1:

Zamawiajacy zmienia treé¢ Zapytania Ofertowego - zasada konkurencyjnosci PR/220/P-
15/08/19 z dnia 20.08.2019 r. rozdziat V1. ,Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spetnienia tych warunkdw”, pkt2.iii Lposiadajg wiedzg i
doswiadczenie umozliwiajace realizacje zamowienia tj.”, ktéry otrzymuje brzmienie:

Wykonawca spetni warunek, jezeli w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert a jezeli okres skfadania ofert jest krétszy — w tym okresie, wykonat w sposob
nalezyty i prawidiowo ukoriczyt co najmniej 1 zadanie o {acznej wartosci min. 50000 PLN
netto polegajace na dostawie i montaiu sond pomiaru poziomu sciekéw iflub wod
opadowych i roztopowych wraz z instalacja na obiektach wod.-kan.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza moiliwos¢é montazu rejestratorow wraz 2 akumulatorami
bezposrednio w studniach/komorach kanalizacji ogélnosptawne] i sanitarnej, w ktorych
bedzie realizowany pomiar?

Argumentacja:

1. Przede wszystkim, pod wzgledem uiytkowym rejestratory instalowane w studniach
absolutnie nie ustepuja pod wzgledem funkcjonalnym rejestratorom instalowanym na
zewnatrz. Rozwigzanie takie posiada dokfadnie takie same funkcje i mozliwosci jak
wymagany przez Zamawiajgcego montaz rejestratoréw i ukladow zasilania w szafie
telemetrycznej na powierzchni.

2. Instalacja wszystkich urzadzen w studniach wymaga nieporéwnywalnie mniej formainosci
niz analogiczne instalacja z szafkq pomiarowag usytuowang na powierzchni, Ewentualne
sprawy urzedowe ograniczajg sig co najwyzej do uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego.
Dodatkowo ze wzgledu na brak prac budowlanych, instalacja taka jest tez znaczaco tansza.

3. Urzadzenia instalowane w studniach, z naszego doswiadczenia, s3 zdecydowanie mniej
podatne na akty wandalizmu i kradziezy niz urzadzenia znajdujace sig w szafkach na
powierzchni. Dodatkowo istnieje takie mozliwos¢ zainstalowania dekla z blokadg (np. typu
skorpion) oraz czujnika otwarcia wlazu, co zlikwiduje wspomniane ryzyko praktycznie do
zera.

4. Wymiana baterit w szafce telemetrycznej na powierzchni jest prostsza niz analogiczna
wymiana w studni. Jednak réznica w czasie wymiany liczona jest w minutach. Zwazywszy ha
fakt, ze bateria bedzie wymieniana raz na dwa lata, przewaga ta jest zupeinie nieistotna.
Dodatkowo naleiy zwrdcié uwage na fakt, ie w jednym i drugim przypadku sonda
pomiarowa bedzie instalowana w studni. Oznacza to, ze raz na rok i tak konieczne bedzie
zejécie do studni w celu sprawdzenia w jakim stanu oraz ewentualnego oczyszczenia sondy.
Podczas takiej wizyty moina jednoczesnie wymieni¢ akumulator. Stad rdznica komfortu
wymiany akumulatora jest zupetnie nieistotna.



5. W przypadku gdy na podstawie uzyskanych danych pomiarowych lub z innych przyczyn
dojda Paristwo do wniosku, ze urzadzenie sprawdzitoby sie lepiej w innym miejscu, mogg je
Paristwo bez problemowo przenieéc. Operacja taka, wraz z ponowng kalibracja, nie zajmie
wigcej czasu niz jeden dziert i nie bedzie wymagata skomplikowanych formalnosci (co
najwyzej uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego). W przypadku gdy rejestratory
beda znajdowaly sie w szafkach, operacja przeniesienia bedzie znacznie bardziej
skomplikowana formalnie i wigzata sie bedzie z duzymi kosztami.

Sadzimy, ze powyisza argumentacja wystarczajaco dowodzi, ze tnstalacja rejestratoréw i
akumulatoréw w szafkach telemetrycznych znaczaco utrudnia zadanie, podnosi
niepotrzebnie koszty jego wykonania oraz gdy zajdzie taka potrzeba, uniemozliwia tatwe
przeniesienie urzgdzenia. Natomiast urzadzenia instalowane bezposrednio w studniach
posiadajg doktadnie te same parametry i funkcje co urzgdzenia instalowane w szafkach, co
oznacza,

ze rozwigzania sg w peini rébwnowaine.

Na podstawie catej powyisze] argumentacji prosimy o pozytywng odpowiedi na zadane
pytanie tj. o dopuszczenie mozliwosci montaizu rejestratoréow wraz z akumulatorami
bezpoérednio w studniach/komorach kanalizacji ogdlnosptawnej i sanitarnej, w ktdrych
bedzie realizowany pomiar.

Odpowiedi nr 2:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego — zasada konkurencyjnosci.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia niewymagajace zewnetrznych szaf telemetrycznych,
majgce rejestrator, modem i zasilane bateryjne (min. 3 lata ciaglej pracy} w jednej obudowie
ze stopniem ochrony IP68 oraz certyfikatem |skrobezp|eczenstwa montowane wewnatrz

studzienek kanalizacyjnych?

Odpowiedi nr 3:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego - zasada konkurencyjnoéci.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiajacy dopuszcza transmisje danych nie czgéciej niz 1 raz na godzine z opcjg
natychmiastowej wysylki danych po przekroczeniu programowalnych progéw alarmowych?
Urzadzenia posiadajg dwukierunkowa komunikacje serwer - rejestrator.

Odpowiedi nr 4:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego — zasada konkurencyjnosci.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé rozbudowy urzadzenia o sonde predkosci, a co za
tym idzie o mozliwo$¢ dokonywania rowniez pomiaru natezenia przeptywu?




Odpowiedz nr 5:

Zamawiajacy informuje, ;e wskazane lokalizacje zostaty wytypowane wytacznie pod katem
pomiaru poziomu. Na pomiar przeptywu (w tym poziomu) Zamawiajacy wytypowat odrgbne
miejsca, speiniajgce szereg dodatkowych uwarunkowan — nie wchodza one jednak w zakres
niniejszego zamowienia. Wykonawca winien jednakize uwzglednié mozliwos¢ pozniejszego
uruchomienia pomiarow jakosciowych w ramach studni/komor do pomiaru poziomu
(zwtaszcza przy rozmieszczaniu urzadzen w szafce telemetrycznej — przewidzenie stosownej
rezerwy miejsca np. na dodatkowy przetwornik}.

Z powazaniem
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