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Wykonawcy dla zadania
JRP/353/P-2/01/19

Dotyczy: ,,Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa uktadu napowietrzania bloku
biologicznego”

Zamawiajacy, Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji S.A., dziatajgc na podstawie rozdz.
XVIII Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnosci nr JRP/353/P-2/01/19 przekazuje tre$é zapytan, ktére
naptynety na przedmiotowe postepowanie wraz wyjasnieniami.

Pytanie nr 3
W odniesieniu do niespdjnych zapiséw w dokumentacji branzy elektrycznej i technologicznej prosimy o
potwierdzenie iz Zamawiajacy uzna za spetnienie wymogu zgodnosci z wymaganiami specyfikacji dostawe
dmuchawy o identycznej konstrukcji, zasilania i sterowania w zakresie zabudowy obudowy dzwiekochtonnej
niezaleznie od ramy do ktdrej przytwierdzony jest zesp6t kompresora i silnika oraz szafy lokalnego sterowania i
zasilania. W uzasadnieniu:
Istniejgce dmuchawy posiadaja:
a. Zabudowe filtra wlotowego niezaleznie od obudowy dZwiekochtonnej i ramy dmuchawy i silnika
b. Zasilanie dmuchawy odbywa sie z przyporzadkowanych rozdzielni RD13
c. Szafy lokalnego sterowania dmuchawami LCP-1+3 zabudowane niezaleznie od obudowy
dzwiekochtonnej dmuchaw
d. W istniejgcej rozdzielni elektrycznej przygotowana jest rozdzielnica RD4, ktérg zgodnie z opisem w
pkt. 4.2 dokumentacji elektrycznej, nalezy dodatkowo wyposazy¢ odpowiednio do potrzeb zasilania i
sterowania nowej dmuchawy D4
e. Urzadzenie rozruchowe jest elementem niezaleznym od dostawy dmuchawy i jest zabudowane w
rozdzielni przynaleznej do danej dmuchawy
f. Istniejace rozwigzanie opisane w pkt powyzej z powodzeniem zdaje egzamin od 18 lat eksploatacji
utatwiajgc biezaca eksploatacje i serwisowanie.
Podczas gdy w opisie dokumentacji technologicznej wymaga sie aby nowa dmuchawa dostarczona zostata z..
obudowa diwiekochfonna zabudowana jest wspdlnej ramie dmuchawy. Jednoczeénie wymaga sie aby Ailt
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wlotowy uktad zasilania, rozruchu i sterowania zostat wbudowany wewnatrz obudowy dzwiekochtonnej. Stanowi
to nietypowe rozwigzanie bez historii i doswiadczenia w jego eksploatacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza dmuchawe z obudowa d?wiekochtonng niezalezng od ramy do ktorej
przytwierdzony jest zespdt kompresora i silnika.

Pytanie nr 4

Whnosimy o usunigcie ze specyfikacji dla dmuchaw, wymogu okreélenia minimalnej zywotnosci tozysk albowiem
zaden z producentéw tozysk nie okreéla i nie deklaruje ich »Zywotnosci”. Regularna wymiana tozysk tocznych,
ktorych koszt jednostkowy waha sie na poziomie kilku tys.zt, gwarantuje prawidtowa a tym samym odpowiednio
dtuga prace zespotu watu i wirnika urzadzenia, ktérego koszt dochodzi do setek tysiecy ztotych. Zwracamy uwage,
iz juz wymog 40.000 godzin wykracza ponad wymagany okres gwarancji i rekojmi 36 miesiecy. Tak wiec
podejmowanie ryzyka wydtuzenia resursu dla tozysk o 25%, gdzie okres jego weryfikacji wypadnie poza okres
gwarancji dla urzadzenia jest tylko i wytacznie zabiegiem marketingowym uzywanym przez producentéw dopiero
wchodzacych na rynek (bez doswiadczenia). W przypadku wyrazenia zgody na powyzsze wnosimy o usuniecie
rowniez tego zapisu z kryteriow oceny. Prosimy zwrdci¢ uwage iz wymaég tego kryterium jest catkowicie niespdjny
z specyfikacjg wymogdw dla nowej dmuchawy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz zmienia wymagania dla nowej dmuchawy tozysk tocznych, o wydtuzonej zywotnoéci, z
50.000 do min. 40.000 godzin pracy na watku szybkim.

Pytanie nr 5

Wnosimy o usunigcie z kryteriow oceny ,mozliwosci komunikacji z producentem i serwisem dmuchaw, poprzez
niezalezne od istniejagcego na obiekcie tacze internetowe”. W uzasadnieniu wskazujemy na brak kryteriow oceny
takiego rozwigzania — brak jakichkolwiek wymagan w specyfikacji dla tego rozwigzania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego — Zasady konkurencyjnosci nr JRP/353/P-
2/01/19.

Pytanie nr 6
Prosimy o informacjg, czy zmiana istniejagcych szaf sterowania dmuchawami winna by¢ uzgodniona z
producentem dmuchaw czy moze zosta¢ wykonana w dowolny sposéb wg uznania wykonawcy spetniajgc jedynie
wymaog — 0 tych samych parametrach”? W nawigzaniu do pytania — prosimy o doprecyzowanie czy wymagana 36
miesigczna gwarancja ma réwniez obejmowac istniejagce dmuchawy po modyfikacji systemu sterowania? Lokalne
szafy sterowania oraz szafa sterowania nadrzednego stanowia uktad kontroli sterowania oraz jednoczesnie
zabezpieczenia dmuchaw pod katem sytuacji krytycznych w ktérych moze nastgpi¢ do uszkodzenia dmuchawy.
Istniejace szafy stanowig przemyslany i odpowiednio zaprojektowany uktad sterowania, ktory zapewnit do tej
pory niezaktécony cykl pracy istniejgcych dmuchaw. Dowolne wykonanie systemu sterowania lokalnego
kryterium ,0 tych samych parametrach” naszym zdaniem jest niewystarczajace.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dostarczane ukfady sterowania musza zapewnia¢ prawidtowe sterowanie i nadzér nad
pracg starych dmuchaw (3 szt.), nowej dmuchawy oraz zapewni¢ prawidtowe wspotdziatanie wszystkich
dmuchaw przy pracy w petne;j automatyce. Gwarancja nie obejmuje starych dmuchaw, za wyjgtkiem nowych jej
elementéw. Wszystkie sygnaty i pomiary dmuchaw majg by¢ zwizualizowane w systemie SCADA.

Pytanie nr 7

Zwracamy sie z prosbg o zmiane zapiséw SIWZ, pkt. V 2) gdzie Zamawiajacy wymaga aby, Wykonawca posiadat
ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, na sume gwarancyjng nie nizsza niz 6 000 000,00 pin (na jeden wypadek niezaleznie od liczby
zdarzen), na zapis: ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, na sume gwarancyjna niz nizszg niz 6 000 000,00 pln (na jeden i wszystkie wypadki).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zmienia zapis Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnosci pkt. VI 2. V. 2) na:
Zamawiajagcy wymaga, aby wykonawca posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilnej, w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na sume gwarancyjna nie nizszg niz 3 000 000,00
PLN.

Pytanie nr 8

Zwracamy sig z prosba przesuniecie terminu skfadania ofert z uwagi na obszerny zakres dokumentacji i
niescistosci w zapisach dokumentacji. Niezbedny czas pozwoli na zapoznanie sie z dokumentacjg i rzetelne
przygotowanie oferty. Prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert o 14 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz przedtuza termin sktadania ofert do 12.06.2019r. do godz. 13.00.

Pytanienr 9
Wnosimy o zmiane zapiséw Zapytania ofertowego pkt VI. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw ppkt iv. dysponujg lub beda dysponowaé¢ odpowiednim
potencjatem techniczhym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamdéwienia tj. Wykonawca spetni warunek
jesli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé nastepujacymi osobami zdolnymi do wykonywania
zamowienia:

Z:

1. Kierownik Budowy — osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:

a. uprawnienia budowlane “? do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,

b. doswiadczenie zawodowe ") na stanowisku kierownika budowy w tym minimum na jednej zakonczonej
robocie budowlanej polegajacej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni Sciekdw o
przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdér nie mniejszej niz 10 000 m*/d.

2. Kierownik robét sanitarnych — osoba posiadajaca nastepujace kwalifikacje:
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a. uprawnienia budowlane (> do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen: wodociggowych
1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

b. doswiadczenie ™ zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robét, w tym minimum na jednej
robocie budowlanej polegajgcej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni $ciekéw o
przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM nie mniejszej niz 10 000 m*/d.

Na:
Kierownik Budowy — osoba posiadajgca nastepujgce kwalifikacje:

a. uprawnienia budowlane ? do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub specjalisci w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:;

b. doswiadczenie zawodowe ) na stanowisku kierownika budowy w tym minimum na jednej zakorczonej
robocie budowlanej polegajacej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni $ciekéw o
przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM lub Qdsr nie mniejszej niz 10 000 m*/d.

Kierownik robét sanitarnych / kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych

a. uprawnienia budowlane ®? do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych lub w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (w przypadku gdy kierownik
budowy bedzie miat uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej).

b. doswiadczenie *” zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robdt, w tym minimum na jednej
robocie budowlanej polegajgcej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni éciekéw o
przepustowosci nie mniejszej niz 60 000 RLM nie mniejszej niz 10 000 m*/d.

Powyzszg prosbe motywujemy tym, iz zakres przedmiotu zamdwienia w zakresie robét technologicznych jest
znacznie wiekszy od zakresu robot ogdlnobudowlanych, ktére sg jedynie robotami przystosowawczymi. Obecnie
zapisy zapytania ofertowego ograniczajg krag potencjalnych wykonawcdw mogacych ztozyé oferte w mniejszym
postepowaniu.

Proponowana zmiana zréwnowazy oraz dopusci do udziatu wigkszg liczbe oferentdw, co korzystnie wptynie na
konkurencyjnos¢ ztozonych ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dodaje do uprawnieri budowlanych dla Kierownika Budowy zapis ,lub specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych”, a takze dla osoby Kierownika robét sanitarnych dodaje zapis ,,/kierownik robét konstrukcyjno —
budowlanych” oraz przy uprawnieniach budowlanych dodaje tres¢ ,,(w przypadku gdy kierownik budowy bedzie
miat uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej) lub w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (w
przypadku gdy kierownik budowy bedzie miat uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej)”.

Pytanie nr 10
Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert o 7 dni. Jest to niezbedny czas na
uzyskanie ofert od dostawcéw i podwykonawcéw na wiele elementéw cenotwérczych wchodzacych w ski
przedmiotu zamowienia, oraz na rzetelng analize dokumentacji projektowej i przedmiaréw robét. /
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz przedtuza termin sktadania ofert do 12.06.2019r. do godz. 13.00.

Pozostate zapisy Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci oraz Ogtoszenia o zamdwieniu
pozostajg bez zmian, przedmiotowe zmiany sg wigzace i stanowig integralng cze$¢ dokumentacji postepowania.
Informacje o wprowadzonych zmianach zamieszcza sig na stronie internetowej Bazy Konkurencyjnosci Funduszy
Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.lpwiksa.pl w zaktadce Przetargi -> Przetargi unijne oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego.

Z powazaniem,

PROKURENT

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Handlowyy l;
GOV EHEGoNY

-

Halina Chrobak
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