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Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
JRP/220/P-9/07/19

Dotyczy: Zakup i montaz urzadzen dla budowy systemu opomiarowania kluczowych miejsc
sieci kanalizacyjnej

Szanowni Paristwo,

Zamawiajacy, Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A., przekazuje treéé zapytan,
ktore naptynely w zwigzku z przedmiotowym postepowaniem wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy zaakceptuje jako réwnowainy analogowy sygnat wyjsciowy sondy pomiarowej,
np. 4-20mA? Sygnat taki spetnia pozostate wymagane parametry.

Odpowiedi 1:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci. Zamawiajacy
informuije, iz zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zaméwienia (Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego
— zasada konkurencyjnosci) na komunikacje pomiedzy sondg pomiarowa a modutem telemetrycznym
winien skfadac sie cyfrowy przekaz danych pomiarowych
jak i statusowych/diagnostycznych/konfiguracyjnych. Wobec powyzszego nie jest mozliwe zachowanie
aspektu rownowaznosci w odniesieniu do sygnatéw analogowych.

Pytanie 2:

Czy mozemy prosi¢ o przestanie informacji na temat zakresu dostosowania transmisji danych
do systemu SCADA posiadanego przez Zamawiajgcego? Czy dostosowanie bedzie wykonywane przez
Zamawiajacego, czy bedzie przedmiotem oddzielnego postepowania?

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy przywotuje zapis Opisu Przedmiotu Zamodwienia: ,Zamowienie nie obejmuje przekazu
danych do systeméw teleinformatycznych Zamawiajacego”. Zamawiajacy informuje, ze docelowe
nastawy pomiarowo-transmisyjne zostang wykonane w okresie po realizacji niniejszego przedmiotu
zamowienia. Do celéw realizacji niniejszego zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest jednak przyjac
nastawy testowe wskazane w pkt. 5 Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnoéci.
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Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é montazu modutow rejestrujacych wraz z zasilaniem bateryjnym
wewnatrz studni lub komér kanalizacyjnych, tam gdzie beda na to pozwalaty warunki,
czyli np odpowiednia szerokosc¢ lub Srednica studni?

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci. Zamawiajgcy
informuje, ze zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamdwienia (pkt. 5) montaz modutéw
telemetrycznych wraz z zasilaniem dopuszczony jest wytacznie w ramach szafek telemetrycznych.

Pytanie 4:

Czy w przypadku koniecznosci rozbierania nawierzchni ulicy np. ul Dworcowa, Wykonawca ponosi
wszelkie koszty robot budowlanych (projekt budowlany, zapewnienie kierownika budowy, kierownika
robat elektrycznych, itp.) oraz jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zgéd na prowadzenie prac?

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy informuje, ze zapisy Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (m.in. punkty 7.1, 7.2, 8.13) wskazujg
na podstawowe czynnosci z zakresu opracowania dokumentacji, uzyskania niezbednych zezwolen
na prowadzenie prac, jak i koniecznos¢ odtworzenia nawierzchni. Powyisze kwestie reguluje rowniez
§7 ust. 5 oraz 6 umowy (Zatgcznik nr 6 do Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci). Wszelkie
wskazane w niniejszym zamdwieniu czynno$ci/dziatania lezg w gestii Wykonawcy.

Pytanie 5:
Czy w przypadku zapisu danych w pamieci wewnetrznej rejestratora, dopuszczalny jest zapis
z czestotliwoscig 1 min? W instalacjach wod-kan jest to standardowa czestosc zapisu.

Odpowiedz 5:

Zamawiajacy przywotuje zapis Opisu Przedmiotu Zaméwienia (pkt. 5 tiret 5): ,(...) rejestracja danych
co 1 minute (...)”. Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz sam modut telemetryczny, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6, winien posiadac zdolnos¢ techniczng do zapisu danych przynajmniej co 1 sekunde.

Z powazaniem,
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