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Przeglad oznaczen struktury

F24_002
Petne oznaczenie Etykiety Opis struktury
=P Urzadzenie Punkt pomiarowy
+ST Miejsce montazu Szafa telemetryczna
+STD Miejsce montazu Komora pomiarowa
+R Miejsce montazu Rurociag

Oznaczenia przewodow

LP. | KOD KOLORU | NAZWA KOLORU
1 BK Czarny
2 BN Brgzowy
3 RD Czerwony
4 0OG Pomaranczowy
5 YE 26ty
6 GN Zielony
7 BU Niebieski
8 VT Fioletowy
9 GY Szary
10 | WH Biaty
11 | PK Rozowy
12 | GD Zioty
13 | TQ Turkusowy
14 | SR Srebrny
15 | GNYE Zielony/Zbity
16 | SH Ekran
o/ Slruglgzongozfg%afgag&o- G vy sekiriw s Loanica o - odocagouel L Nowodworsia s 55350 Lognr - | Koretzsel SA LPWIK_C7 et ctron S?EL‘;EE‘EQZE "
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Przeg Iad ka rty PLC F20_001
+ST-Al
1
=P+ST-X2:2 O— /5.1 REZERWA O—
2
=P+ST-X2:5 O— /5.2 REZERWA O—
3
=P+ST-X2:8 O— /5.3 REZERWA O—
4
=P+ST-X2:11 O— /5.4 REZERWA O—
5
=P+ST-X2:14 O— /5.5 REZERWA O—
6
=P+ST-X2:17 O— /5.6 REZERWA O—
7
O— /5.6 O
8
O— O—
1
=P+ST-X3:2 O— /6.2 limp/1mAh O—
2
=P+ST-X3:4 O— /6.2 Napiecie/6 O—
3
=P+STD-S1:1 O— /63 Zalanie komory O—
4
=P+ST-X3:8 O— /6.4 REZERWA O—
5
=P+ST-S2:14 O— /6.5 Otwarcie szafy O—
6
O— /6.6 GND O—
7
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1
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2 3 5 8 9
V4 - - V4
Catosciowa lista artykutow RZW_SUM_Part_ist_1
Numer katalogowy Ilos¢ Oznaczenie Numer typu Producent Oznaczenie urzadzenia
MT713 V2 1 Modut telemetryczny MT713 v.2 MT713 V2 INVENTIA =P+ST-Al
SFR.4 1 2-przewodowy zacisk z uchylng podstawkg bezpiecznika SFR.4 CABUR =P+ST-F1:1
MWL 33-12 LONG LIFE 1 Akumulator 12V 33Ah MWL 12V 33Ah MW =P+ST-G1
3C481313 1 Ogranicznik przepie¢ typ 1+2 instalacji fotowoltaicznych OP typ 1+2 DC CIT =P+ST-OP1
PC.28.MODBUS 1 Przetwornik Cisnienia PC28.MODBUS PC.28.MODBUS APL =P+R-PS1
LVFSN1W15 1 Czujnik ptywakowy poziomu LVFSN1W15 LAV =P+STD-S1
266113 1 tacznik krancowy, 1zz+1zr, LS-11/RLA ETN =P+ST-S2
118-239 1 SZA-OH 600x600x250 SZA-OH RAD =P+-ST
911-003 1 KLUCZ DO SZAFY SZA M22-1333-21-CR RAD =P+-ST
5.FZ6025 1 Cokét 1000 mm, dla SZA, szer. x gt.: 600x250 mm FZ-600X250 RAD =P+-ST
97631956 1 Antena GSM montaz dachowy 97631956 GRU =P+ST-T1
CAO6 1 Regulator fadowania baterii CA06-2.2 5A/6A, 12V CA06-2.2 PHO =P+ST-U1
MT-CPV 1 Modut MT-CPV INVENTIA =P+ST-U2
CBD.6/S 1 2-przewodowy zacisk przepustowy CBD.6/S CABUR =P+ST-X1:+
CBD.6/N 1 2-przewodowy zacisk przepustowy CBD.6/N CABUR =P+ST-X1:-
TE.6/0 1 2-przewodowy zacisk przepustowy ochronna TE.6/0 CABUR =P+ST-X1:PE
. . =P+ST-X2:1;=P+ST-X2:4;=P+ST-X2:7;=P+ST-X2:10
TLD.2 8 3-pietrowa 2-przewodowy zacisk przepustowy TLD.2 CABUR —P-+ST-X2:13; =P+ST-X2:16; =P+ST-X2:19: =P+ST-X4:1
CBD.2 14 2-przewodowy zacisk przepustowy CBD.2 CABUR =P+ST-X3:1...=P+ST-X3:14
Wykonanie punkts i h monitoringu sieci wodoci j Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A. :
Grundfos Pompy Sp. z 0.0. e P oo oo s odGcagone) i et oo Kenalcy LPWIK_C7 L St
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Legenda szafy | !
Identyfikator aparatu Oznaczenie
Al Modut telemetryczny MT713 v.2
F1 Bezpiecznik topikowy
G1 Akumulator 12V 33Ah
OP1 Odgromnik/ogranicznik przepiec typ 1/2
S2 tacznik krancowy, 1zz+1zr, FU N DAM E NT | ]
ST SZA-OH 600x600x250;KLUCZ DO SZAFY SZA;Cokdt 1000 mm, dla SZA, szer. x gt.: 600x250 mm 8
U1l Regulator tadowania baterii S
U2 Zasilacz MT713 12V/5
X1 Listwa zasilajgca
X2 Listwa wejs¢ analogowych
X3 Listwa wejs¢/wyjs¢ cyfrowych
X4 Listwa MODBUS przytaczenia przetwornika cisnienia
DB9 Listwa przytagcza MODBUS f=— E
250 600
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IDENTYFIKATOR OPIS ELEMENTU
ST SZAFA TELEMETRYCZNA
STD STUDNIA POMIAROWA
S1 CZUINIK PLYWAKOWY ZALANIA KOMORY
PS1 PRZETWORNIK CISNIENIA
w2 KABEL SYGNALOWY/ZASILAJACY PRZETWORNIKA CISNIENIA
W5 KABEL SYGNALOWY CZUINIKA ZALANIA KOMORY
e rr—
-— .
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Nazwa kabla =P+-W2 Artykuly kablowe
Typ kabla Kabel fabryczny 4x0,5 mm?2 " Numer katalogowy
m
Wolnezyly 0 - >
-W2
yi
Miejsce montazu Zrédio Tekst funkcyjny Zrédio }} Tekst funkcyjny Cel Cel Miejsce montazu
AYAY
Szafa telemetryczna +ST-X2:19 Zasilanie OVDC I Bi¢ BK I Zasilanie 0VDC +R-PS1:GND Rurociag
Szafa telemetryczna +ST-X4:1 MODBUS D+ | | BU BU | MODBUS D+ +R-PS1:+ Rurociag
Szafa telemetryczna +ST-X2:20 Zasilanie 5VDC | RD D | Zasilanie 5VDC +R-PS1:+Vcc Rurociag
Szafa telemetryczna +ST-X4:2 MODBUS D- — YE vE — MODBUS D- +R-PS1:- Rurociag
Nazwa kabla =P+ST-W5 Artykuly kablowe
Typ kabla BiT 500 (ST) 3x0,5 mm2 Numer katalogowy
20 m
Wolnezyly 0 - >
-W5
; /L
Miejsce montazu zrédto Tekst funkcyjny Zrddto }} Tekst funkcyjny Cel Cel Miejsce montazu
AYAY
Szafa telemetryczna -X3:5 Zasilanie 0VDC ] B : | Zasilanie 0VDC +STD-S1:2 Komora pomiarowa
Szafa telemetryczna -X3:6 Zalanie komory ] 2 2 | Zalanie komory +STD-S1:1 Komora pomiarowa
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