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Zatacznik nr1 do Zapytania Ofertowego — zasada konkurencyjnosci nr PR/281/45-106/06/20
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

"Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW", w tym:
1. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW z mozliwoécia rozbudowy do 2 MW wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowe.
2. Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z uruchomieniem instalacji i przeprowadzeniem

szkolen.
Lp. |Oznaczenie Czesci Nazwa Czesci
Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW z
1. Czesé | mozliwoscig rozbudowy do 2 MW wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe.
) Creéé I Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z
: & uruchomieniem instalacji i przeprowadzeniem szkolen.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych w elementach opisu przedmiotu zamdwienia
(OPZ) stuzy wytqcznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych.

Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowiqzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajq wymagania okreslone przez zamawiajqcego. W takiej sytuacji zamawiajgcy

wymaga zfozenia stosownych dokumentow, potwierdzajgcych spetnienie wymagari.

Czesc |. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW z motzliwoscia rozbudowy do 2 MW wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Obowiazuja wytyczne z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowiacego zatacznik do Zapytania Ofertowego
— zasada konkurencyjnosci. W przypadku rozbieznosci w zapisach pomigdzy PFU a Zapytaniem ofertowym —
zasada konkurencyjnosci za obowiazujace naleizy przyjaé zapisy z Zapytania Ofertowego — zasada
konkurencyjnosci.

Dodatkowe informacje:
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- Zamawiajacy rozpoczat procedury uzgodnien z Urzedem Miasta w Legnicy;

Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe Wykonawcy przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien;

Wykonawca  zobowigzuje sie do zamontowania odpowiednich urzgdzen i  uktadéw
automatycznej kompensacji energii biernej pojemnosciowej iflub indukcyjnej dostosowujgcych sie do
zmieniajgcej sie sytuacji. Dane o awarii poszczegélnych urzadzern kompensujgcych (np. zadziatanie
bezpiecznikow) powinny by¢ przestane do systemu monitoringu. Powyzsze zagadnienie nalezy uwzglednic¢
na etapie projektowania.

podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej nalezy wylgczy¢ obszar stanowiska archeologicznego nr

90/40/78-20 (widoczny na mapie poglgdowej);
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Zamawiajacy informuje, iz oczekuje pozwolenia na budowe tylko dla instalacji 1IMWp. Mozliwosc
rozbudowy do 2 MWp rozumie jako takie zaprojektowanie instalacji, aby budowa kolejnej drugiej
opcjonalnej czesé instalacji o mocy 1IMWp nie wplywata na prace pierwszej. Drugi MW mocy bedzie
wpinany odrebnie do rozdzielnicy SN w kolejne wolne pola posiadane przez Zamawiajgcego.
Proponowany schemat wiaczenia:
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- Zamawiajacy informuje, iz w polu rozdzielnicy SN nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcego wylacznika
olejowego na roztgcznik lub wytgcznik i dostosowac zabezpieczenie dwdch pol. W przypadku instalowania
roztacznika, nalezy w nowej stacji transformatorowej przewidzie¢ wytacznik wraz z kompletnym uktadem
automatyki zabezpieczeniowej. Nalezy przewidzie¢ potaczenie $wiattowodowe pomiedzy projektowang
stacjg a istniejacym sterownikiem telemechaniki w celu realizacji telesygnalizacji, telepomiarow oraz
telesterowania. Dla realizacji tacznosci systemem SCADA Tauron Oddziat w Legnicy nalezy wykorzystac
tacznoscé GPRS;

- Zamawiajgcy informuje, iz miejscem wigczenia sie w istniejgca instalacje jest Rozdzielnia Gtéwna Niskiego
Napiecia, w pomieszczeniu gtéwnego sterownika S7 400, gdzie znajduje sie switch potgczeniowy sieci
przemystowej Ethernet;

- Zamawiajacy informuje, iz nie wymaga monitoringu kamerami przemystowymi farmy;

- Zamawiajgcy ponosi koszt zwigzany z zaliczkg na poczet optaty przylaczeniowej.

Czes¢ Il. Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z uruchomieniem instalacji i
przeprowadzeniem szkolen.

Na podstawie wykonania cz. Il OPZ - zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW z mozliwoscig
rozbudowy do 2 MW.

- Zamawiajacy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego:

1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW musi znajdowac sie na obszarze do 1 ha tj. 10 tys. m?.

2. Instalacja fotowoltaiczna powinna umozliwi¢ Zamawiajagcemu przesytanie do systemu SCADA wszystkich
niezbednych sygnatéw prezentujgcych informacje o stanie pracy instalacji i jej poszczegéinych urzadzen
oraz obrobke tych danych celem rejestracji efektéw pracy i stanéw roboczych. Szczegétowy wykaz do
ustalenia na etapie projektu technicznego.
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